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здравоохранения
<IfeHTp гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае)

ФБУЗ <Щентр гигиены
в Краснодароком

Т.Н. Луценко

лъ
гигиеническая

"_qý, о2_ 202l rcда

по протоколу испытаний лlь 128.21/4lБ от 04.02.2021, выполненному
аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБуз кщентр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском краё> (Аттестат аккредитации J\b Poci

RU.000 t.5L2442)

1,основаНие: зЕцвление, зарегистрироВанное в ТимашевскоМ филиале ФБуЗ <Щекгр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском KpaeD от 29.01 .202l Ng 31/632
2,Заявитель: муП <<Чепигинское> ЧепигинСкого сельского поселеrЙ Врrо"овецкого
района,
Юридический адрес: з5276з, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.
Чепигинская, ул. Красная, 29,
инн 23270|4з40 огрн 1lб2363050519
Факгический адрес: 352763, Краснодарский край, БрюховецкиЙ район, ст.
Чепигинская, ул. Красная, 29.
3,Наименование объекта: муП <Чепигинское)>, Краснодарский край, Брюховецкий
район, пос. Раздольный, 

ул. Красная. 

Д l

4.Меото отбора: кран артскважиЕы Ns 2914.
5.На соответствие:
-СанПиН 2,L,4.1074-0l <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.Гигиенические требования к обеспечению безопасности ;;;;; й;;ъ;водоснабжения)).
6,Вывод: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной изкрана артскважины Nb 2914 мУП <ЧепигинскоеD, Краснодарский крайо Брюховецкий
район, пос. Раздольный, ул. Краснм, соответствуют ,р.боuu"."" n. 

'.' 
с;-.Ё;Fi2,1,4,1074,01 <Питьевая Водi. Гигиенические 

' 
требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения)).

Врач по общей гигиене Г.А. Пилоян

/



ФЕДЕРАлЬноЕБЮДЖЕТноЕУЧРЕждЕнИЕЗДРАВоохР-АнЕниJl(цЕнтРгиГиЕны
o, 5iйЬ"йиЪiiоЪ й в iрдсноддрско_м крА Е)

испытАтЕйr#"d;ь;йорйifйrlfi вскогоФилиАлАФБуз
(цЕнТРг"iйЁЁiiйэйидвмио;ЬТйБкрдсноДдРскоМкРдЕ)

Атгеgгат аккредитации }ф росс RU,0001,5l2442

Алрес: 352700, Краснодарский край, г, Тимашевск, ул, Коммунальная, дом 3, литер А тел/факс:8(861 30)58-348

Утверждаю:

И. о. главпого
ил

протокол
испытаний Ng 128,2114Б от <Ф4>> февра,пя

страница-t, вс€го cTpaH,u-J 
_ л___л.

Заказчик:МУПкЧепигинское)Крu"полuр"кийкрай,Брюховечкийрайон,ст.
ул. Красная,29 --ал- -ллR._.1пбпясrtа\: МУП <<Чепигинское> Красноо"iffiШЯЬрюховецкийул. краснаЯ, Z7 z^_ _ллR,, /лбпяеrlя\: муп <чепигинское)) краgнUл,lрчлrrrl Ny*Il

Объект, где производился обор пробы (образча): МУП <Чеп

рЙо", пос. Раздольный, ул,КрасЧТ_л. .

i:к*lк*Ж*НЖ:;rl'"НО.оо"пптьевдя-центраJIизованпоеВОДОСНабrКеНИе
ffi;;;Б*' ""р-"ная 

бугьшка 0,5л

Д;; ; ;;"" оМорЪ пЙОч" бz,02,202 1 г,_ 1 0час,40мин,

Щата и время по.о*ýЙ"i"Ь, ;g:02,02,202:'г, l1час, 50мин,

Йор пробы выполниJI: БереяснаяОj*,.,чr"п.""е 
вход. Nsзl/ 640 от 29.01.2021., производственный

Основание дIя проведения испытании: з

il.ж;:".дения испытаний,оу:Y:::::::]1*,.тн:;"]J нil"хl;,Ж;:Ё"нi:;:1l*:ж:-*
т:.т::::ж"ж:;:*"#нтнж#i*,i:k;]IЁi; *'Ёi#iт
гигиенические

примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частttчно перепечатан без разрешенияил и

распростран"a"a",опо*о 
на образеч, подвергнутый испытаниям,

,Щата начала испытаний: 02,02,2021r,

ffiiх"ffiххiхтllжх;}1i}11'd"}rаснодарский 1R.ай, 
Брюховецкий райОН, СТ.БРЮХОВеЦКаЯ'

ул. Кубанская, дом 132, литер А ,"n,B(BOl)56_3-51-3t

Испытания проводили: ,Щ,авиденко О,В,; Понер Т,С,

Единицы
измерений

Определяемые
показатели

мук 4.2.10l8_0l

му-к ц.z.tOtB_Ot

мук +.z.tOtB-Ot


