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ПО протоколу испытаний ЛЬ 8б4.21l2lТ от 08.02.2021, выполненному
аККРеДитованноЙ испытательноЙ лабораториеЙ Тимашевского филиала ФБУЗ <Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) (Атгестат аккредитации NЬ РОСС,

1.Основание: з{uIвление) зарегистрированноо в Тимашевском филиале ФБУЗ <Цеrrгр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) от 29.01 .202| }Ь 31/632
2.Заявитель: МУП <Чепигинское)) Чепигинского сельского поселения Брюховецкого
района.
Юридический адрес: З52763, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.
ЧепигинскаJI, ул. Красная, 29.
инн 23270t4з40 огрн 1162363050519 |

Факгический адрес: 352'763, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.
Чепигинская, ул. Красная, 29.
3.НаИМеноВание объекта: МУП <<ЧепигинскоеD, Краснодарский край, Брюховецкий
район, ст. ЧепигинскЕuI, ул. Суворова.

-СаНПИН 2.|,4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центрЕtлизоваЕных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
ГИгиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения);

!| ,']

-ГН 2.1.5.1315-03 пПр.деп"но допустимые концентрации химических веществ в воде
ВОДНЫХ Объекгов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользованиrID.
6.ВывоД: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной из
артезианскоЙ скважинЫ Ns 2018 муП <<Чепигинское>, Краснодарский край,
БРЮХОВеЦкий район, ст. Чепигинскiul, ул. Суворова, не соответствуют требованиям
П.П. 3.4.1, 3.5 СаНПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
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окисляемость, аммиак.

Врач по.общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНОЕ Б IОДЖЕТНОВ УЧРЕЖДЕНИВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ>

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИЛЛЛ ФБУЗ
< ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ )

Аттестат аккредитаци и : NчPOCC RU. 0 00 l .5 | 24 42

5-83 -45

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАН
J\t 864.21l2lT от <8> февралял202|г.

страница- l ; всего страниu-2

Заказчик: МУП кЧепигинское) Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района, Краснодарский
край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Красная, 29

Наrrменование объекта, адрес, где производился отбор проб: МУГl кЧепигинское> Чепигинского
сельского поселения Брюховецкого района, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская,

ул. Суворова
Объект исследOвапия: проба М 8б4.21l2/Т -вода питьевая, артезианская скважина ЛЪ2018

Щата отбора проб: 02.02.202|г.

fiата доставки проб: 02.02.2021г.

Проба отобрана: Бережная О.А.
Количество: l проба х З,Oл.

Основание для проведения испытаний: заявление от 01.02.202 l года, производственный контроль

Щель проведения испытаний: оценка соответствия Сан ПиН 2.|,4.|074-0 1 кПитьевая вода, Гигиенические
требования к качеству воды центр€lJlизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения) с изменениями, ГН
2. l .5. l З l 5-0З кПредельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования) с изменениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
лt/
J\b

наименование показателей в

пробе
(единицы измерения)

!,опустимые
уровни по НД

Обнаруженная
концентрация,

неопределенность
измерений

Н{ на методы испытаний

1 2 3 4 5

Органолептические показатели
l Запах 20uC ,балл не более 2 0 гост р 57164_2016

2 Запах 60" С, балл не более 2 0 гост р 5,7164-2016

J Привкус,балл не более 2 0 гост р 5,7\64-2016

4 I_\BeTHocTb, град. не более 20 7'|,0*'1,7 \ гост з 1 868_2012

5 Мутность (каолин), мг/дм' не более 1,5 менее 0,5 гост р 5,1164-20|6

Обобщенные показатеJIи
6 Водородный показатель, ед. рН 6-9 8,5+0,2 ПНД Ф 14.1 :2:3:4.121 -9'7
,7

)Itесткость общая, uЖ
не более 7,0 0,40t0,06 ГоСТ з1954-2012, метод А

в Сухой остаток, мг/дм' не более 1000 456,0*45,б гост |8164-72

9 Перманганатная окисл яемость,
/змг/дм

не более 5,0 8,64*0,86 ПНД Ф 14.\:2:4.154-99

Неорганические вещества
10 Нитраты, мг/дм' не более 45,0 менее 0,1 ГоСТ 3З045-2014 п. 9

l1 Нитриы, мг/дм-' не более 3,3 менее 0,003 ГоСТ 33045-20l4 п. 6

l2 Аммиак, мг/дм не более 1,5 2,05+0,з 1 _ ГосТ 33045-20l4 п. 5

Алреo.З52700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Коммунальная, дом
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l 2 1 4 5

lз Железо, мг/дм не более 0,3 0,14+0,04 ГосТ 4011'-'72 п.2

4 Медь, мг/дм' не более 1,0 менее 0.0005 гост з1866-12

5 Со*"ц, мг/дм] не более 0,01 менее 0,000l гост зl866-12

6 Кадмий, мг/дм' не более 0,00l менее 0,000l гост зl866_12

1 Мышьяк, мг/дм'' не более 0,01 менее 0,001 гост з1866-12

l8 бульфаты, мг/дм, не более 500 28,8+2,9 ГосТ 31940-2012 п. 5

9 Фториды, мг/дм' не более 1,2 1,1 9+0,1 8 гост 4386- 89

20 Хлориды, мг/дм'' не более З50 42,0+6,з ГосТ 4245-'12 п.2

2| Песr"ц"до,, мг/дм]:

ддт

Органические в

не более 0,1 l
iеЩестВа

менее 0,005

ддд менее 0,005

ддэ менее 0,005

22 у - ГХL{Г не более 0,02 менее 0,005 гост 31858-2012

ш -ГХЦГ менее 0,005

р - гхцг менее 0,005

,J 2,4-д не более 0,03 менее 0,002 му 1541-76

Радиологические показатели

1,4:1 Удельная cyмMapнarl
В -активность, Бк/кг

1,0 < 0,1
МРК,Суý*арная альфа- бета,

активность природных вод
(поесных и минеDализованных)

25 Удельная суммарная
0 -активность, Бк/кг

0,2 < 0,02 Подготовка проб и выполнение

измерений.>

26 Радон (222Rп), Бк/кг 60 < 6,0
му 2.6.1.1981-05

расllрой,раняется тольк0 на образец продукции, предоставленный на испытание,

fi,aTa начала испытани йz 02.02.202\ г.

!,ата окончания испытаний: 08.02.202 l г,

Проводившие испытания: осташко М.И,, Мирошниченко Т.Ю., Ледовская Е.Ю.

гост з 1858-2012


